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Ergänzung Grabenprofil, Linienführung Option

Erweiterung Option bis Birmannweg
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Öffentliche Beleuchtung

PE 100 RC
dn/di 180/147.4mm, Serie 5, SDR 11 (Betriebsdruck PN 16)

(Lage genau/ ungenau)

(Lage genau/ ungenau)

diverse Abbrüche / Leitungen zu kassieren
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Grabenprofil 1:20

4 Grabenauffüllung:
sauberes, gut verdichtbares Aushubmaterial
oder RC-Kiesgemisch B 0/45

3 Fundationsschicht:
40cm RC-Kiesgemisch B 0/45

2 Tragschicht:
8.0cm AC T 22N, Bindemittel B70/100

1 Deckschicht:
3.5cm AC 11N, Bindemittel B70/100

Rohrumhüllung:5
Betonkies 0/16

Zwischenplanie

8 Erdung

6 Grabenspriessung:
z.B. Krings Verbausysteme oder dgl.

7


